CERTIFICADO DE ENSAYO / TEST CERTIFICATE @ISIYI L'[EEMCS

PDC SIGMA*+ S2 -

ENSAYOS* REALIZADOS EN BASE A LAS NORMAS /

NFC 17102 - UNE 21186 - NP 4426

ENSAYOS MECANICOS /
ENSAYOS AMBIENTALES /
ENSAYOS ELECTRICOS /

Resistencia a la energia de la descarga con forma de onda 10/350 y/s 200 kA

ENSAYOS DE AVANCE EN EL CEBADO /

Tiempo de avance en el cebado con factor de seguridad minimo de 5 y/s

45 us
GARANTIA DE AISLAMIENTO ENTRE ELECTRODOS
RADIOS DE PROTECCION /
RADIOS DE PROTECCION / RADI PROTECTION

§ NIVEL / LEVEL | NIVEL / LEVEL II NIVEL / LEVEL Ili NIVEL / LEVEL IV
2 31 32 35 39
3 43 44 50 56
4 55 58 66 74
5 65 70 80 90
6 65 70 80 2
8 66 71 81 91
10 66 72 82 92
15 67 73 83 93
20 68 74 84 95

Radios de proteccion en metros segin normas NFC 17102 / UNE 21186 / NP 4426

H = Altura de la punta con relacién al plano a proteger en metros.

En las instalaciones en las que exista riesgo de peligro o contaminaciéon del medioambiente se aplicara un factor de
seguridad del 40% sobre los radios de proteccion de esta tabla.

*Ensayos realizados en el Instituto Tecnologico de la energia (ITE) /
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